Ocena obszarowa jakoSci wody w nadzorowanych
wodociagach za rok 2021 na terenie gminy Gizalki

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie sprawuje nadzoér nad jakoscia
wody 1 nad obiektami stluzacymi do zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ na terenie gminy Gizatki
na podstawie nastepujacych aktéw prawnych :

e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw(Dz. U. z 2020r. poz. 2028);

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

1. Wykaz producentéow wody zaopatrujacych ludnos¢ gminy Gizalki w wode¢
przeznaczona do spozycia.

ZAKIAD KOMUNALNY GIZALKI Sp. z o.0.
ul. Wrzesiniska 17, 63-308 Gizatki

Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna Nowa Wies k/Gizalek
63-308 Gizatki

2.Wielko$¢ produkceji wody dostarczanej przez producentéw (i wodociagi), liczba
ludno$ci zaopatrywanej w wode oraz jakosé wody:

Liczba Roczna X Rocznej Ocena
Producent Wodociag ludnosci wielkos$¢ wielkosci | jakoSci wody
wody zaopatrywanej | produkcji | produkcji na koniec
w wode wody wody 2021r.
( m3/rok) m>/rok)
Rolnicza
Spotdzielnia Wodocigg przydatno$é
Produkcyjna RSP N. 300 19 856 19 856 wody do
Nowa  Wie$/ Wies spozycia
Gizatek
Zaktad Wodociag przydatnosé
Komunalny Gizatki 3000 126071 wody do
Gizatki 225059 spozycia
Wodociag przydatnos$é
Orlina 1520 98988 wody do
spozycia

Z wody o kontrolowanej jakosci korzystato 4820 mieszkancow gminy Gizalki.
Wszyscy mieszkancy gminy Gizatki korzystali w 2021 roku z wody o odpowiedniej jakosci
zdrowotnej, zgodnej z wymaganiami rozporzadzenia.
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3. Sposoby uzdatniania wody

Wodocigg zaktadowy w Nowej Wsi posiada 3 betonowe zbiorniki wody czystej. Filtracja
fizyczna wody odbywa si¢ poprzez odzelazianie i filtr i odmanganianie 1 filtr. Dezynfekcja
wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Gizalkach posiada 3 zbiornik wody czystej, 1 odzelaziacz,
2 odmanganiacze, aerator. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby
podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Orlinie posiada 8 otwartych filtréw dwukomorowych ze ztozami
odzelaziajagco - odmanganiajgcymi, 1 aerator, 1 zbiornik wody czystej. Dezynfekcja wody
prowadzona okresowo lub w razie potrzeb podchlorynem sodu.

4. Jako$¢ wody na nadzorowanym terenie oraz przekroczenia dopuszezalnych
parametrow jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Do badan laboratoryjnych w roku 2021 pobrano 36 prébki wody w ramach kontroli
urzedowej i kontroli wewnetrzne;.

Harmonogramy poboru prob wody do spozycia w ramach kontroli wewnetrznej zostaly
opracowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i pozytywnie zaopiniowane przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie kazdorazowo informuje jednostke
odpowiedzialng za jako$¢ wody przeznaczong do spozycia o negatywnym wyniku badania
wody, proszac o wskazanie przyczyny i1 informacje o podejmowanych dzialaniach
naprawczych.

5. Prowadzone postgpowania administracyjne

Wszystkie funkcjonujgce na terenie gminy Gizalki obiekty wodociggowe byly objete
nadzorem sanitarnym. Stan sanitarno-techniczny pomieszczen stacji uzdatniania wody
i hydroforni w poszczegdlnych wodociaggach byt dobry.

W 2021 roku wydano 16 ocen stwierdzajacych przydatno$¢ wody do spozycia oraz 3 oceny
roczne wodociggdéw dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktére
zostaly przestane do Wéjta Gminy Gizalki w tym 1 oceng roczng i 5 biezgce o jakosci wody
z wodociagu zakladowego Nowa Wies, przestang do Prezesa RSP Nowa Wies/ Gizatek.

6. Dzialania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne
W celu zapewnienia nalezytej jakoSci wody przeznaczonej do spozycia, wiasciciele
wodociggdéw lub jednostki odpowiedzialne za jej jakos¢ systematycznie przeprowadzaly
plukania sieci i okresowa dezynfekcje wody oraz na biezaco poprawiali ich stan sanitarno-
techniczny.
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