Panstwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.871.2023 Pleszew, dn.26.10.2023r.

Zaktad Komunalny Gizatki sp. z 0.0.
ul. Wrzesinska 17
63-308 Gizatki

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, ze probki wody pobrane
do badania w dniu 24.10.2023r. z wodociggéw Orlina Mata w ramach kontroli urzedowej wykazaty

przekroczenia:

- wodocigg Orlina Mata: suw Orlina Mata- woda uzdatniona — me¢tnosé¢ 1,8 NTU
- barwa 20 mg Pt/I

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie prosi
0 pobranie probek wody w ramach kontroli wewnetrznej z stacji uzdatniania wody oraz z dwoch
punktow na sieci w zakresie parametrow: metnosé , barwa, zelazo, mangan. Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina, ze sprawozdania z badan nalezy przesyta¢ na biezaco.

Norma metnosci — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Norma barwy- Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian. , < 15 mg Pt/| w kranie konsumenta

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Gizatki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
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