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ON-HK.903.1.115.2024                                                                                                   Pleszew, dnia 08.02.2024r.  

                                                                                            Zakład Komunalny Gizałki sp. z o.o.  

ul. Wrzesińska 17  

63-308 Gizałki 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbki wody pobrane  

do badań w dniu 06.02.2024 z wodociągów Gizałki i Orlina Mała w ramach kontroli urzędowej  

wykazały przekroczenia: 

- wodociąg Gizałki 

• sieć- Gizałki, ul. Kaliska 56 - mętność 1,6 NTU, barwa 20 mg Pt/l  

• sieć- Leszczyca, ul. Wąska 2- mętność 1,9 NTU, barwa 20 mg Pt/l 

- wodociąg Orlina Mała 

• suw Orlina Mała- woda uzdatniona – mętność 2,0 NTU, barwa 20 mg Pt/l 

• sieć- Białobłoty Szkoła-  mętność 1,6 NTU, barwa 20  mg Pt/l 

• sieć- Białobłoty 18- mętność 3,1 NTU, barwa 25 mg Pt/l 

• sieć- Krzyżówka 33- mętność 2,3 NTU, barwa 30 mg Pt/l                                                        

 W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie  zaleca 

doprowadzenie wody z wodociągu Gizałki oraz wodociągu Orlina Mała do pożądanych wartości 

parametrów barwy i mętności zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U 2017r., poz. 

2294 z późn. zm). Ponadto PPIS w Pleszewie zwraca się o pobranie kontrolnych próbek wody w zakresie 

przekroczonych parametrów z wodociągu Gizałki (suw i 4 punkty na sieci), z wodociągu Orlina Mała 

(suw i 3 punkty na sieci). Próbki wody do badań należy pobrać z tych samych punktów kontrolnych,  

a wyniki badań bezzwłocznie przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Pleszewie.   

 

Norma mętności – Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 

Barwa akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, a jej pożądana wartość  
w wodzie w kranie u konsumenta powinna wynosić do 15 mg Pt/l  

 

Do wiadomości: 

1.Wójt Gminy Gizałki 
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