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ON-HK.903.1.209.2024                                                                                                 Pleszew, dn. 06.03.2024r.                                                                                                 

                                                                                             

Zakład Komunalny Gizałki sp. z o.o.  

ul. Wrzesińska 17  

63-308 Gizałki    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbki wody pobrane  

do badań w dniu 14.02.2024r. z wodociągu Gizałki  oraz z wodociągu Orlina Mała w ramach kontroli 

wewnętrznej wykazały przekroczenia: 

•  wodociąg Gizałki  

-  sieć- Leszczyca, ul. Wąska 2 – mętność 1,61 NTU 

• Wodociąg Orlina Mała 

- suw Orlina Mała – woda uzdatniona mętność 1,48 NTU  

- sieć – Białobłoty (Szkoła) – mętność 1,82 NTU  

- sieć- Krzyżówka bud. nr 33 – mętność – 1,93 NTU   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina, iż zgodnie  

z złącznikiem nr 1C tabela nr 2 mętność powinna być akceptowalna przez konsumenta  

i bez nieprawidłowych zmian, a zalecany zakres wartości do którego powinno się dążyć wynosi  

1,0 NTU. 

Ponadto w związku z wydanym komunikatem z dnia 02.01.2024r. dotyczącym jakości wody  

z wodociągu Orlina Mała, która odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza  

i mętności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oczekuje  wyników badań wody w zakresie 

przekroczonych parametrów z stacji uzdatniania wody i 3 punktów na sieci w celu wydania oceny 

jakości wody z wodociągu Orlina Mała.  

                                                                                                                             

 

 

Do wiadomości: 

1.Wójt Gminy Gizałki 
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